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a) Einleitung

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Fuldabriick ist fiir die Betriebs- und Brandsi-
cherheit im Bilrgerhaus Fuldabriick-Bergshausen verantwortlich. Er wird in seinen
Aufgaben durch den Sicherheitsbeauftragten unterstiitzt.

Zuséatzlich ist es erforderlich, dass von allen Mitarbeitern, Pachtern, Besuchern und
Gésten (Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben) die in dieser Brand-
schutzordnung genannten Verhaltensregeln zur Brandverhiitung jederzeit eingehal-
ten werden,

Diese Brandschutzordnung ist ab sofort und nur in ungekdrzter Form giltig.

Eine Weitergabe an Dritte ist verboten. Sollte dies notwendig sein, bedarf dies einer
schriftlichen Genehmigung durch den Gemeindevorstand der Gemeinde Fuldabriick.
Veranderungen jeglicher Art sind nur durch den Aufsteller zuléssig und benétigen die
Zustimmung der fir den Brandschutz zustindigen Dienststelle.

Diese Brandschutzordnung regelt die Verhaltensweisen zur Vermeidung von Bran-
den und das Verhalten im Brandfall. Giiltige Arbeitsstattenrichtlinien, Arbeitsstitten-
verordnungen und Empfehlungen und Vorschriften von Versicherungen oder Herstel-
lem von vorhandenen Geréten oder Anlagen sind in dieser Brandschutzordnung
nicht bertcksichtigt und sind ebenfalls einzuhalten.

Fuldapriick, den 75 _.o% .2015

/ WA ]
(Dietel Lengemann) | l\
(BUrggrmeister)
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b) Brandschutzordnuncg j des Teils A (Aushang

Brande verhtiten

&

Keine offene Flamme; Feuer, offene Ziindquelle und Rauchen verboten

Verhalten im Brandfall
Ruhe bewahren
Brand melden (& Notuf 112

I N S | Ch erheit Gefahrdete Personen wamen
bringen

Hilflose mitnehmen
Tiiren schlielRen

rl 9 Gekennzeichneten
N\ Fluchtwegen folgen

™ (%4
Sammelstelle aufsuchen

Auf Anweisungen achten

L(.jSChver SUCh : § Feuerldscher benutzen
unternehmen

Brandschutzarinung nach DIN 14006 | Erstallungsdatum 13.04 2015/ Blrgerhaus Bargshasen
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¢) Brandverhiitung

» Der vorbeugende Brandschutz muss auch wahrend Bau- und Instandhaltungsar-
beiten sowie bei Nutzungsinderungen gewahrleistet sein. Sollten sich durch die
Arbeiten geénderte oder besondere Gefahrenlagen ergeben oder sich die Flucht-
und Rettungswege dndern, ist der Brandschutzbeauftragte dariiber zu informie-
ren.

» Der Umgang mit offenem Feuer oder Flammen ist grundsétzlich verboten.
Dazu zahlt auch das Aufstellen und Anziinden von Kerzen. Das Aufstellen |
ist nur als Tischdekoration zuldssig. Eine Verwendung ist ebenfalls zur Be-
reitung von Speisen zuldssig.

¢ In dem Gebdude gilt ein grundsatzliches Rauchverbot. Das Rauchen ist j@;

nur an den dafir zugelassen Orten und im Auenbereich gestattet.

¢ FElektrische Bauteile, Verldngerungskabel, Geréte, Maschinen und Anlagen sind
entsprechend den Betriebsanweisungen und nur unter Aufsicht zu betreiben.
Mangel und Defekte sind unverziiglich dem Hausmeister zu melden. Reparatu-
ren dirfen nur durch ausgebildetes Fachpersonal ausgefiihrt werden.

e Das dauerhafte Aufstellen und Benutzen von privaten elektrischen Geréten ist
untersagt. Ausnahmen erteilt der Gemeindevorstand der Gemeinde Fuldabriick,
sowie der Pachter. Vor der Aufstellung muss eine Priifung nach BGV A3 erfol-
gen. Diese ist jahrlich zu wiederholen und akienkundig nachzuweisen.

o Elektrische Geréte, die als Warmequelle geeignet sind, wie z.B. Heizstrahler,
Kaffeemaschinen, Wasserkocher o.4. sind auf einer nicht brennbaren Unterlage
und mit einem ausreichenden Sicherheitsabstand zu brennbaren Stoffen aufzu-
stellen.

* Gasbetriebene Gerdte wie z.B. Heizstrahler, Kochplatten 0.4. dirfen nur im
Freien und nur unter Berlicksichtigung der Schutzvorschriften des Herstellers be-
trieben werden. Kommt es zur Benutzung entsprechender Geréte innerhalb von
geschlossenen Raumen, ist zusatzlich auf eine ausreichende Bel(iftung zu ach-
ten.

» Nasses Bratgut darf nicht in heifles Fett gelegt werden, da durch das aufsprit-
zende Fett eine Flammenbildung und Verbrennungen am Kérper entstehen kén-
nen.

e Dunstabzugshauben sind regelméRig von Fettriickstédnden zu reinigen. Ticher
oder Papier dirfen niemals in der Abtropfrinne oder der Dunstabzugshaube zum
Fettaufsaugen verbleiben.

» Nach der Benutzung des Herdes oder des Backofens ist dieser abzuschalten und
Fettrickstande sind zu entfernen.

e Liftungsgitter an Geraten, Anlagen und in Wénden sind immer freizuhalten.
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Im Bereich von heillen Gegenstinden wie z.B. Herdplatten diirfen sich keine
brennbaren Gegenstande befinden.

In Heizungsrdumen diirfen keine brennbaren Gegensténde gelagert werden, es
sei denn, sie sind fir den Heizungsbetrieb notwendig.

Die Lagerung brennbarer Fliissigkeiten und Stoffe ist nur in den dafiir vorgese-
hen Schranken und Rdumen erlaubt.

Die Mengen brennbarer Stoffe sind auf das fiir den Tagesbedarf erforderliche
Minimum zu begrenzen.

Auf Ordnung und Sauberkeit ist in allen Raumlichkeiten zu achten. Brennbare
Abfalle sind unverziglich in nichtbrennbare Abfallbehélter zu entsorgen.

Nicht bendtigtes Mobiliar und Dekorationsmaterial ist in dafiir vorgesehenen Ab-
stellrdumen zu lagemn.

Bereits die Wahmehmung von Brand- oder Schmorgeruch sowie andere Anzei-
chen fur einen noch nicht entdeckten Brand wie z.B. flackerndes Licht ist zumin-
dest dem Pachter der Gaststétte oder dem Hausmeister zu melden. Sollten diese
nicht anwesend sein, ist die Feuerwehr zu informieren.

Feueridsch- und Brandmeldeeinrichtungen diirfen nicht zugestellt werden.

Flucht- und Rettungswege sind freizuhalten, nicht einzuengen und von Brandlas-
ten freizuhalten. Brennbare Informationsmaterialien diirfen nur in sehr begrenzter
Menge ausgelegt werden.

Auf dem gesamten Gelande gilt die StVO. Ausgewiesene Halteverbote sind ein-
zuhalten. Feuerldscheinrichtungen und Evakuierungseinrichtungen wie z.B. Hyd-
ranten, Gas- und Wasserschieber oder Notausgangstiiren diirfen nicht zugeparkt
werden.

Schweil}-, Lét- und Trennschleifarbeiten sind nur in den dazu bestimmten Réu-
men, den dazu bestimmten Arbeitsplatzen oder im Freien durchzufithren. Hierzu
ist der Erlaubnisschein fir feuergefahriiche Arbeiten zu beachten. Im Funken-
flugbereich diirfen sich grundsatzlich keine Brandlasten befinden. Geeignete
Feuerloschmittel sind bei den entsprechenden Arbeiten vorzuhalten. Entspre-
chende Arbeiten diirfen nur von Personen durchgefihrt werden, die dazu berech-
tigt sind und (iber die entsprechende Fachkenntnis verfligen. Nach Beendigung
der Arbeiten ist eine Nachkontrolle auf evtl. vorhandene Schwelbrande durchzu-
fahren. Diese ist schriftlich zu dokumentieren.

(Formular und Feuerldscher sind bei dem Gemeindevorstand der Gemeinde
Fuldabriick zu erhalten)
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Bei der Lagerung von Gefahrstoffen jeglicher Art ist darauf zu achten, dass diese
auf festen und dafiir zugelassenen Untergriinden stehen. Austretende Stoffe sind
unverzlglich aufzunehmen. Bei groReren Mengen sind die Feuerwehr, der
Brandschutzbeaufiragte, der Sicherheitsbeauftragte, die Gemeinde Fuldabriick
sowie ggf. der Gaststétteninhaber unverziiglich zu informieren und der Gefah-
renbereich abzusperren. Beschéadigte Behéltnisse sind entsprechend zu kenn-
zeichnen.

HINWEIS: Aufgenommene Gefahrstoffe, auch mit Bindemittel, diirfen nicht in den
Restmdill entsorgt werden. Sie sind dem Sondermiill zuzufiihren. Unterschiedli-
che Stoffe diirfen nicht zusammen entsorgt werden, da es dadurch zu gefahrli-
chen chemischen Reaktionen kommen kann.

Lagerrdume fir Papier, Folien, Pappen oder brennbare Flissigkeiten dirfen nicht
mit brennenden oder glilhenden Gegenstanden betreten werden.

Das Fehlen von Brandschutzeinrichtungen oder Beschadigungen an diesen in
jeglicher Art sind dem Hausmeister unverziglich mitzuteilen.

Bei der Einstellung von neuen Mitarbeitern hat eine Brandschutz- und Sicher-
heitsunterweisung zu erfolgen. Diese muss jahrlich wiederholt werden und ist ak-
tenkundig nachzuweisen. Darin miissen auch die Inhalte dieser Brandschutzord-
nung, die Handhabung sowie die Signale der Brandmelde- und
Alarmierungsmaéglichkeiten besprochen werden. Darlber hinaus muss bei der
Einstellung eine Unterweisung in die Feuerléschgerate stattfinden. Diese ist alle
2 Jahre zu wiederholen.

Die Lagerung von pyrotechnischen Gegenstanden (Feuerwerk) darf nur nach
den gesetzlichen Regelungen erfolgen. Dabei gilt ein absolutes Verbot von Um-
gang mit offenen Licht und Feuer!

Kommt es zur Lagerung von Gasen, so sind zu den 0.g. Schutzvorschriften und den
Vorgaben der Berufsgenossenschaften folgende Punkte zu beachten:

In den Schutzzonen (z.B. Lagerrdume) diirfen keine Kellerdffnungen, Bodenab-
laufe oder Kanalablaufe vorhanden sein.

Es missen ebene und feste Béden in den Lagerrdumen vorhanden sein, die ei-
nen sicheren Stand der Behalter gewahrleisten.

Flassiggase durfen nicht mit anderen brennbaren Stoffen zusammen gelagert
werden.

Das Betreten des Lagerraumes durch Unbefugte ist untersagt.
Der Abstand von Gasbehéltern zu Heizkdrpern muss mind. 0,5 Meter betragen.

Undichte Behéltnisse sind unverzlglich ins Freie an eine gut beliiftete Stelle zu
bringen und fiir das Fiillwerk als defekt zu kennzeichnen.



Brandschutzordnung DIN 14096 - B
BoOrgerhaus Fuldabriick-Bergshausen 13. April 2015
e Soliten Gase in einem Raum austreten, so ist dieser unverziiglich zu verlassen,
gut zu liften und alle Kollegen sowie die Feuerwehr zu informieren.
ACHTUNG: Da in diesem Fall Explosionsgefahr besteht, ist jegliche Art von
elektrischen Schaitungen, Feuer und das Telefonieren verboten!

» Der Hausmeister ist {iber die Lagerung zu informieren.
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d) Brand- und Rauchausbreitung

o Feuerschutzabschliisse

Nutzungseinheiten in Gebduden sind durch Brandschutzwéinde, Feuerschutztii-
ren, Brandschutzklappen und Abschottungen gesichert.

¢ Rauchschutzabschliisse
e Rauchschutztiiren

Die Gefahr der Rauchausbreitung ist groRer, als die Gefahr der Brandausbreitung!
Daher sind im Brandfall sofort alle Tlren zu schlieen, solange dies chne Eigenge-
fahrdung moglich ist.

Brand- und Rauchschutztiiren sind mit Tar-
schlieern ausgestattet. Verfiigen diese
Turen Uber eine Feststellanlage, fallen diese
bei Rauchentwicklung automatisch zu. Der
SchlieBbereich der Turfligel ist unbedingt
freizuhalten.

Das Verkeilen, Verstellen und Festbinden ist
verboten!

¢ Die Anhaufung von brennbaren Stoffen in dafiir nicht vorgesehenen Riaumen
kann zur unkontrollierten Ausbreitung von Feuer und Rauch fiihren. Dies ist zu

vermeiden.

» Die Lagerung jeglicher Art von brennbaren Stoffen in Treppenrdumen und in Flu-
ren ist verboten. Hierzu zdhlen auch Garderoben und Regale. Das Auslegen von
Informationsmaterialien ist in Fluren nur in sehr begrenzten Mengen erlaubt. In
Treppenrdumen ist dies grundsétzlich verboten.
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e) Flucht- und Rettungswege

e Diese sind auch bei Bauarbeiten, Umziigen, Lieferungen und dhnlichen Gele-
genheiten in voller Breite freizuhalten.

e Gekennzeichnete Flachen fir die Feuerwehr sind stéindig freizuhalten. Auf die-
sen Flachen gilt absolutes Halteverbot.

» Es dirfen sich keine brennbaren Materialien,
Mobel, elektrische Gerate, Kopierer usw. in
Flucht- und Rettungswegen befinden.

e Tdren in Flucht- und Rettungswegen miissen
leicht und ohne Hilfsmittel zu 6ffnen sein!

o Notausgangstiiren und —fenster miissen immer
begehbar sein. Sie dirfen nicht zugestellt oder
abgeschlossen werden.

¢ Bei der Anordnung von Bestuhlungen oder dem Aufbau von Tischen sind die
Vorgaben der Versammlungsstéttenverordnung und der Bestuhlungspléne ein-
zuhalten.

e Schilder fur Flucht- und Rettungswege diirfen nicht verdeckt wer-
den. Sie sind stets auf Richtigkeit zu priifen. 9

¢ Das Personal muss sich schon vor dem Eintritt des Notfalls Gber die Situation der
Flucht- und Rettungswege informieren.

¢ An geeigneter Stelle befinden sich Flucht- und Rettungspléne. Diese beinhalten
den eigenen Standort, die vorhandenen Flucht- und Rettungswege, Notaus-

stiegsfenster, den Sammeipunkt im Noffall, die vorhandenen Feuerléschgeréte
und die Mittel zur Ersten Hilfe.

» Flucht- und Rettungsplane durfen nicht verdeckt und/oder zugestelit werden.

10
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f) Melde- und Loscheinrichtungen

Zurufe:

Alle Personen sind durch lautes Rufen ,Feuer* oder ,Feueralarm" zu warnen und
zum sofortigen Verlassen des Gebaudes aufzufordem. Zuséatzlich ist die Feuer-
wehr zu informieren.

Telefon
Notruf Feuerwehr / Rettungsdienst 112

\
Meldestellen: \\\

je nach Falt

Gaststatte

Jugendclub

Hausmeister 0177/6862909
Gemeindevorstand der Gemeinde Fuldabriick

uber Hausmeister

Alle anwesenden Personen

\
N
et

\
3

Jeder Mitarbeiter hat sich im Vorfeld Gber die Standorte und die Losch-
mittel der in seiner Nahe befindlichen Feuerldscher und Fettbrandlb-
scher zu informieren und muss im Umgang mit ihnen geschuit sein. Eine
Schulung im Umgang mit Feueridscheinrichtungen muss bei der Einstel-
lung und danach alle 2 Jahre erfolgen und ist aktenkundig nachzuweisen.
Der Einsatz des richtigen Léschmittels ist zu beachten.

Im Personalbereich der Gaststéatte befindet sich eine Dusche. Brennen-
de Personen sind nach Mdglichkeit unter dieser abzuldschen.

Das Abdecken und/oder Zustellen von Brandmelde- und Léscheinrichtungen ist
verboten.

11
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Anwendungsbereiche von Léschmitteln

Brand- | Art des brennenden Stoffes Geeignete

klasse Léschmittel

A Brennbare feste und
glutbildende Stoffe

(auler Metalle)

z.B. Holz, Kohle, Papier, Tex-
tilien

Wasserldscher,
Pulverléscher mit ABC-
Léschpulver,
Schaumldscher

B Brennbare fliissige oder fllis-
sig werdende Stoffe

Kohlendioxidléscher
Pulverloscher mit ABC-

z.B. Benzin, Ol, Verdiinnung, | L&schpulver,
Losungsmittel, Kunststoffe, Schaumldscher
Wachs

C Brennbare gasformige Stoffe, | Pulverléscher mit ABC-
insbesondere unter Druck Léschpulver
ausstrémende Gase
2.B. Acetylen, Wasserstoff,
Methan

D Brennbare Metalle Loschsand

z.B. Aluminium, Kalium, Nat-
rium, Magnesium

Pulverldéscher mit Metall-
brandléschpulver

2 Brennende Fette Spezielle Fettbrandléscher
Léschdecken: Kleinbrénde jeglicher Art zum Abdecken
Personenbrénde: Wasserldscher, Notdusche/Dusche, Wassereimer

12
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g) Verhalten im Brandfall

Ruhe bewahren!
Untberlegtes Handeln kann zu Fehlverhalten und Panik filhren.

Brand sofort mit genauen Angaben Uber Brandstelle, Umfang des Feu- [ J N\
ers und Personenschaden an die Feuerwehr melden. \§

Alle Personen warnen und zum sofortigen Verlassen des Gebaudes auffordern.
Besonders hilfsbedirftige Personen sind mitzunehmen, solange dies ohne Ei-
gengefahrdung mdoglich ist. Alle Nebenrdume, insbesondere Toiletten, sind zu
kontrollieren. Das Zurlickbleiben von Personen ist der Feuerwehr unverzliglich
mitzuteilen.

PC’s sperren, wenn es ohne Eigengefdhrdung méglich ist.

Die elektrischen Anlagen am Arbeitsplaiz abschalten und ggf. spannungsfrei ma-
chen, solange dies ohne Eigengefdhrdung maglich ist. Das Vorhandensein lau-
fender Anlagen ist der Feuerwehr mitzuteilen.

Fenster und Tiren schliefRen; jedoch nicht abschlieRen.

Nicht durch Rauch fliichten. Wenn nicht anders mdglich, geblckt gehen zum
Schutz vor Rauch und Hitze.

Gefahrenbereiche sofort Uber die vorhandenen Treppenrdume
sowie Uber die gekennzeichneten Flucht- und Rettungswege ver- 5 9
lassen. Sollte das Fliichten nicht méglich sein, ist an geeigneter

Stelle (z.B. an einem Fenster) auf die Feuerwehr zu warten. Dabei ist sich be-
merkbar zu machen. Sollte dies nicht méglich sein, kann ein weiterer Notruf an
die Feuerwehr getdtigt werden, in dem die Informationen iiber den eigenen

Standort und die aktuelle Lage der Feuerwehr mitgeteilt werden.
Léschversuche unternehmen. Dabei ist auf die eigene Sicherheit zu achten. Der

Rickzugsweg muss dabei gesichert sein. Wenn maglich sollen mehrere Feuerld-
scher gleichzeitig eingesetzt werden.

Grundsatzlich gilt:
Menschenrettung geht vor Brandbekampfung.

13
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h) Brand melden

Der richtige Notruf

Die Meldung erfolgt nach dem 5-W-Schema:

WO brennt es?
=>  Der Anrufer gibt seinen Namen und Ort an
=>  Birgerhaus Fuldabriick Bergshausen
Am Birgerhaus 11
34277 Fuldabriick
=> Beschreibung Bereich, Geschoss und Raum des Ereignisses

WAS brennt?

=> Meldung kurz und biindig!
=> Genaues Ereignis schildern
WIE VIEL brennt?

WELCHE Gefahren?
=> z.B. Austretende Gefahrstoffe, brennende Gasflasche(-n)

WARTEN auf Riickfragen!

DER LEITSTELLENMITARBEITER BEENDET DAS GESPRACH!
B
[ |
Notruf: 112

14
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i) Alarmsignale und Anweisungen beachten

e Bedeutung der Alarmsignale .“\
¢ Muss allen bekannt sein. = [
=> Sofortiges Verlassen des Gebédudes. -

¢ Folgende Personen geben Anweisungen:

der Restaurantleiter (Pachter),

der Gemeindevorstand der Gemeinde Fuldabriick,
der Sicherheitsbeauftragte,

der Hausmeister.

Nach Eintreffen der Feuerwehr sind ausschlieBlich deren Anweisungen zu folgen!

15
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j) In Sicherheit bringen

Der Gefahrenbereich ist bei Erkennen einer Gefahrensituation, bei Ertdnen des
Alarmsignals und nach Aufforderung unverziglich iber Flure und Treppen zu
verlassen.

Besonders hilfsbediirftige Personen sind mitzunehmen. Fiir diese Personen ist
an der Sammelstelle eine Betreuungsperson abzustellen. Diese Person bleibt
durchgehend bei den zu betreuenden Personen und (bernimmt keinerlei weitere
Aufgaben.

Verletzten Personen ist Erste Hilfe zu leisten. Im Bereich des Bihnen-

eingangs befindet sich ein Erste-Hilfe-Kasten und eine Liste der im
Gebaude vorhandenen, ausgebildeten Erst-Helfer. Bei Eintreffen des
Rettungsdienstes ist der Verletzte an diesen zu libergeben.

Kunden, Géste, Besucher, Lieferanten und Fremdfirmen informieren und zum
Verlassen des Gebaudes auffordern.

Bei verrauchten Fluchtwegen ist sich an einem Fenster 0.4. be- E E

merkbar zu machen. Das Flichten durch verrauchte Bereiche ist
verboten.

- ————NEEECIY

Nicht aus dem Gebéaude springen.

Sollte das Flichten nicht mdglich sein, ist an geeigneter Stelle (z.B. an einem
Fenster) auf die Feuerwehr zu warten. Dabei ist sich bemerkbar zu machen. Soll-
te dies nicht méglich sein, kann ein weiterer Notruf an die Feuerwehr getatigt
werden, in dem die Informationen iiber den eigenen Standort und die aktuelle
Lage der Feuerwehr mitgeteilt werden.

Den gekennzeichneten Rettungswegen ist zu folgen. Dabei ggf. F
gebuckt gehen oder kriechen. f I! 9

Der Erste, der das Gebaude verldsst, 6ffnet die Fluchttiiren so weit wie méglich,
um den nachfolgenden Personen die Flucht zu erleichtern.

Beim Verlassen des Geb&dudes kdnnen, insbesondere bei schlechtem Wetter,
Kleidungsstiicke mitgenommen werden, wenn dadurch keine Verzégerung der
Evakuierung eintritt.

Sollten Sie bei der Flucht Rauch eingeatmet haben, hierzu zihlen auch kleine
Mengen, oder mit brennenden Gegenstanden in Beriihrung gekommen sein,
wenden Sie sich umgehend an den anwesenden Rettungsdienst oder an den
Einsatzleiter der Feuerwehr, da durch die Berithrung oder das Einatmen auch
Spétfolgen entstehen kénnen.

16
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¢ Rolistuhlfahrer sind in einen sicheren Bereich zu schieben, wenn eine Evakuie-
rung ins Freie nicht méglich ist. Von dort werden sie von Evakuierungshelfern
bzw. der Feuerwehr ins Freie gebracht. Der Ort ist der Feuerwehr und den Eva-
kuierungshelfern mitzuteilen.

o Sammelstelle aufsuchen. Dort ist die Vollstandigkeit der Personen zu priifen.
Vermisste Personen sind sofort der Feuerwehr, wenn méglich mit dem vermute-
ten Aufenthaltsort, zu melden.

Die Sammelstelle des Gebaudes ist im Flucht- und Rettungsplan und an der Stelle
mit dem Schild ,Sammelstelle” gekennzeichnet.

Alle Mitarbeiter haben sich im Alarmfall dort einzufinden und bis zu weiteren Anwei-
sungen dort zu verbleiben

Spielplatz in der Strale
,,Am Burgerhaus*
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k) Loschversuche unternehmen

¢ Loschversuche nur unternehmen, wenn die eigene Person oder andere dadurch
nicht gefahrdet werden und wenn Aussicht auf Erfolg besteht.

» Bei Loschversuchen muss der Riickzugsweg freigehalten werden.

¢ Wenn mdglich, sind mehrere Feuerléscher gleichzeitig einzusetzen.

e Der richtige Einsatz von Feuerléschgeriten ist zu beachten.

e Brennendes Fett nie mit Wasser léschen. Es stehen im Klichenbereich Fett-
brandléscher zur Verfligung.

e Bei starker Rauchentwicklung, Austreten von Gasen oder beim Auftreten von an-
deren Atemgiften ist der Raum sofort zu verlassen. -

¢ Brennende Personen am Wegrennen hindern und sofort abléschen. 1}
e Sollte ein Brand geléscht worden sein, ohne einen Alarm auszuldsen,
ist der Hausmeister und der Gemeindevorstand der Gemeinde
Fuldabrlck beziiglich entsprechenden Reparaturen zu informieren.
(Siehe Anhang 2)
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Der Richtige Einsatz von Feuerléschern

Falsch

Richtig

Feuer in Windrichtung [ ] )

angreifen W}f
Flachenbrénde von vorn o ” .
beginnend abldschen m !

Aber: Tropf- und
FlieAbrédnde von oben
nach unten Iéschen

SZD]

Genligend Léscher
auf einmal einsetzen
- nicht nachsinander

Vorsicht vor
Wiederentziindung

Eingesetzte Feuerltscher
nicht mehr aufhéngen.
Feuerldscher neu fiillen
lassen,

BGI560
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I) Besondere Verhaltensregeln

Auch kleine Brande melden!

Gebrauchte Feuerloscher fiillen lassen, dazu ist der
Gemeindevorstand der Gemeinde Fuldabriick zu in-
formieren. Ein Benutzter Feuerldscher ist nach dem
Einsatz nicht mehr einsatzfihig, auch wenn sich
noch Ldschmittel in ihm befindet.

Beschédigungen an Feuerldsch- und Sicherheitseinrichtungen sind unverziiglich
zu melden.

Keine Auskinfte an Presse, Rundfunk, Femnsehen, sonstige Medien oder Perso-
nen geben. Sollten entsprechende Vertreter anwesend sein, sind diese an den
Einsatzleiter der Feuerwehr zu verweisen.

Vermutete Glimmbrénde, auch im Au3enbereich, sind sofort zu melden.
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Notizen:
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ANHANG 1
Unterweisungsbestitigung

Ich bestétige, dass ich ausreichend in die inhalte der Brandschutzordnung Teil B fiir
das Biirgerhaus Fuldabriick-Bergshausen unterwiesen wurde, diese verstanden ha-
be und nach bestem Wissen und Gewissen umsetzen werde.

Name:
Vorname:
Position:
o Gemeindevorstand der Gemeinde Fuldabriick
o Sicherheitsbeauftragter
o Hausmeister
o Mitarbeiter Gemeinde Fuldabriick Amt
o Mitarbeiter Gaststatte
o Sonstiges
Fuldabriick, den: Unterschrift:
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ANHANG 2
Brandmeldung an
den Gemeindevorstand der Gemeinde Fuldabriick

Objekt

Etage: Raum:

Angaben zum Brand

Brandausbruch:

{Datum) {Uhrzeit)
Branddauer: von: bis:
Brandobjekt:
Brandursache: )
(wenn bekannt) z.B. technische Mangel, Brandstiftung o.A.

Verwendete Léscheinrichtungen:

Brand von selbst erloschen: ja/nein
Verwendung einer Feuerldscheinrichtung:  ja/nein

Brandbekampfung durch:  Hilfeleistung durch:  Ermittlungen durch:

O Mitarbeiter O Mitarbeiter O Sachverstandige
O Feuerwehr O Feuerwehr O Feuerwehr
O Sonstige O Polizei
O Sonstige

Brand gemeldet durch

Name: Vorname:

Tel. Dienstlich:

Datum/Unterschrift;
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ANHANG 3
Merkblatt zur Planung und Durchfiihrung von Veranstaltungen, so-
wie den Gaststatten und Saalbetrieb

Bei der Planung ist zu beachten, dass genitigend Notausgénge und Flucht- und
Rettungswege vorhanden sind.

Grillsténde oder andere feuergeféhrliche Stande dirfen sich nicht im Gebaude
befinden. im Aulenbereich ist ein Mindestabstand von 5 Metern zu brennbaren
Gegenstanden einzuhalten.

Bei der Planung im AuRenbereich ist darauf zu achten, dass die Feuerwehr je-
derzeit das Gebaude erreichen kann. Die Mafie der notwendigen Flachen kén-
nen bei dem Brandschutzamt des Landkreises Kassel erfragt werden.

Die Einrichtungen zur Menschenrettung und Brandbekampfung, Ausgénge, Not-
ausgange, Zufahrten, Feuerwehrflichen, Hydranten im Freien o.4. diifen nicht
zugestellt werden.

Das Aufstellen von Fllssiggasbehaltern im Gebaude ist unzuldssig.

Alle Elektrogerate miissen den glltigen VDE-Bestimmungen entsprechen. Be-
sondere [nstallationen missen durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Zur Dekoration und Ausschmiickung diirfen nur schwerentflammbare Dekorati-
onsmaterialien (Aufdruck: B1 nach DIN 4102) verwendet werden.

Waéhrend der Veranstaltung miissen geniigend Personen dauerhaft anwesend
sein, die mit der Handhabung und der Lage der Feuerlésch- und Erste-Hilfe-
Einrichtungen vertraut sind. Ggf. sind ein Brandsicherheitsdienst und ein Sani-
tatsdienst einzusetzen.

Rauchen und offenes Feuer sind nur im Au3enbereich zuléssig. Die Durchfiih-
rung von Lagerfeuern o0.4. muss der Feuerwehr im Vorfeld gemeldet werden. Da-
far muss eine schriftliche Genehmigung vorliegen.

Die Durchfhrung von pyrotechnischen Aktionen ist grundsétzlich verboten.

Bei Veranstaltung und im Gaststatten-/ Saalbetrieb ist das Gaststattenpersonal
gleichzeitig Evakuierungshelfer, das im Notfall dafiir sorgt, dass alle Personen
gefahrlos das Gebaude verlassen kénnen. Diesen Personen wird ein fester Eva-
kuierungsbereich zugeteilt. Dort miissen ihnen die Rettungswege, die Feuer-
I6sch- und Brandmeldeméglichkeit bekannt sein.

Bei Rickfragen zur Planung der Sicherheit und bei der Planung von offenen
Feuern, sowie der Durchfliihrung von pyrotechnischen Aktionen steht die Feuer-
wehr Fuldabriick sowie das Brandschutzamt des Landkreises Kassel gerne zur
Verfligung.

Werden bei Veranstaltungen mehr als 324 Personen erwartet werden, ist vorher
eine Genehmigung durch die Bauaufsicht des Landkreises Kassel einzuholen.

24



